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1 PREMESSA

11 Sintesi dell’attivita svolta

Il presente rapporto di ispezione ambientale & stato redatto in relazione a tutte le attivita che sono state effettuate ai sensi
dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/2006 smi, con lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale e del Piano di Monitoraggio e Controllo.

L'attivita di controllo ordinario & costituita dalle seguenti fasi:

1. programmazione dell'ispezione secondo quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

2. pianificazione dellispezione in relazione alla tipologia dell'installazione, alla complessita e alle eventuali criticita
ambientali; ;

3. esecuzione dellispezione ordinaria (analisi documentale, sopralluoghi in stabilimento efo attivita di campionamento e
analisi, in linea con le previsioni del Piano di Monitoraggio e Controllo a carico dell’Agenzia), con la redazione dei
relativi verbali;

4. verifica in situ della risoluzione delle eventuali non conformita riscontrate nel corso della verifica ispettiva precedente;.

5. redazione del rapporto conclusivo.

La verifica ispettiva ambientale programmata, effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Igs. 152/2006 smi, ha avuto le seguenti

finalita:

a. esaminare tutti gli elementi tecnici e documentali per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (AlA);

b. verificare la regolarita dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento al funzionamento dei dispositivi di
prevenzione dellinquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione attraverso la verifica e 'eventuale
acquisizione a campione dei rapporti di prova e analisi, negli stati rappresentativi di funzionamento dell'impianto;

C. verificare che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato
lautorita competente e gli enti di controllo regolarmente e tempestivamente, in caso di incidenti che influiscano in
modo significativo sull'ambiente, relativamente ai risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

1.2 Procedura di conduzione dell’attivita ispettiva

Il Gruppo Ispettivo ha condotto I'attivita ispettiva secondo quanto previsto nella LNG Controlli AIA SNPA.

La verifica si & aperta informando i rappresentanti dell'Azienda sulla genesi dell'attivita di controllo ordinaria in corso e sui criteri
ai quali essa si & uniformata. In particolare, il Gruppo Ispettivo ha avuto I'intento di garantire:

a. trasparenza, imparzialita e autonomia di giudizio;
b. considerazione per gli aspetti di rilievo;
C. riduzione per quanto possibile del disturbo alle atfivita in essere;
d. valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attivita.

Il Gruppo Ispettivo ha proceduto all'analisi dei seguenti aspetti:
a. attivita della installazione in ispezione, in particolare per quanto attiene I'attuazione delle prescrizioni di cui ai

citati Decreti autorizzativi/autorizzazione,

b. esiti dell'autocontrollo dell'Azienda in funzione dei risultati attesi dall'AlA;
C. informazioni oggetto del controllo ordinario.

2 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE OGGETTO DELL'ISPEZIONE
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2.1 Aspetti generali

244 Dati identificativi

Ragione Saciale;  Acam Ambiente S.p.A / Iren Ambiente S.p.A
Sede Legale: Via A. Picco, 22 La Spezia / Strada Borgoforte 22 Piacenza
Sede installazione: Loc. Val Boscain Comune della Spezia (SP)

Referente AIA: Ing. Giulio Maggi
Gestore: A.D. Ing. Bertolini Eugenio
Sistemi di gestione ambientale:

ISO 14001: NO
EMAS: NO

21.2 Estremi del decretofautorizzazione AlA di riferimento

Det. n. 58 del 04/06/08 rilasciato da Provincia della Spezia modificata dalla Det. n. 104 del 15/06/10.

Det. Prov.le SP n. 24 del 23/02/2009 prorogata da Det. n. 285 del 14/10/2013 e successive proroghe le ultime delle quali Det.
Prov.le SP n. 1027 del 10/11/2020 in vigore all'atto dell'ispezione e Det. Prov.le SP n. 511 del 30/05/2021 che ha prorogato il
completamento dei lavori di capping finale al 31/12/2021

213  Classificazione dell’attivita ai sensi dell’allegato VIIl al D.lgs.152/06 e s.m.i.

Categoria Principale. Discariche che ricevono pi di 10 Mg al giorno o con una capacita totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione
delle discariche per i rifiuti inerti.
NB: ai sensi della Det. 58/08 e ss.mm.ii le tipologie di rifiuti conferibili ( solo dai Comuni defla Provincia della Spezia) erano: CER
200301;190503,191212;150106.

21.4 Descrizione dell'installazione

L'AlA Det. n. 58/08 fa riferimento alla situazione di operativita della discarica, (costituita da un sistema a cinque balze per una
capacita di abbancamento complessivo di 455.000 mc). La Det. n. 104/10 prende atto dell'esiguita della volumetria utile della
discarica ( circa 5000 mc) destinando l'impianto al solo a sopperimento di situazioni di chiusura improvvisa dellimpianto di
produzione del CDR, nel frattempo diventato operativo.

Nella Det. n. 285/2013 (rinnovo dell’AlA), si da atto della comunicazione del Gestore secondo cui la fine di coltivazione della
discarica & avvenuta in data 05/05/2012.

Alratto del sopralluogo erano in corso i lavori di realizzazione del capping finale della parte sommitale della discarica (IV e V
balza) ormai prossimi alla conclusione.

2.1.5 Gestione Operativa della discarica al momento dell'ispezione
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Come gia riportato, dal 2012 la discarica non riceve pil rifiuti e presso Iimpianto il gestore svolge attivita di ordinaria
manutenzione e gestione come ad esempio periodici smaltimenti del percolato prodotto etc. e gli autocontrolli previsti dall’AlA n.
58/08.

Si & riscontrata I'esecuzione dei lavori di completamento di capping finale che il gestore ha affidato alla Societa Efica SpA in data
11 luglio 2019, di cui si & dato atto con Det n. 998 del 29/10/2019, incaricando I'Ing. Veggi della Soc. Desmos come direzione
lavori.

3 ATTIVITA DI ISPEZIONE E CONTROLLO

3.1 Modalita di svolgimento dell'ispezione

Il Gruppo Ispettivo (G.1.) &€ composto dal seguente personale:

C.T.P Roberto Gazzolo -ARPAL Dipartimento Attivita Produttive e Rischio Tecnologico — Setfore AlA e GR
C.T.P. Valeria Mela - ARPAL Dipartimento Attivita Produtfive e Rischio Tecnologico — Seftore AIA e GR

Durante la visita in sito, per la Societa era presente il seguente personale:

Ing. Giulio Maggi Responsabile della Discarica Iren Ambiente/Acam Ambiente
Geom. Andrea Brendani impiegato tecnico Iren Ambiente/Acam Ambiente

Le attivita di verifica svolte si sono articolate nelle seguenti fasi:
s Vvisita in sito svolta in data 04/05/2021
« verifica documentale eseguita sia in sito che successivamente presso gli uffici ARPAL

= campionamento acque di scarico presso la vasca di stoccaggio svolto in data 04/05/2021. Le relative attivita
analitiche sono state ultimate in data 27/05/2021

s campionamento acque sotterranee presso i pozzi P1 e P2 svolti in data 04/05/2021. Le relative attiviti analitiche
sono state ultimate in data 24/05/2021

e  valutazione del report annuale degli autocontrolli predisposto dal Gestore relativamente all'anno 2020.

3.2 Attivita svolte durante la visita in loco

Le attivita di verifica svolte sono descritte nel verbale di verifica ispettiva (Allegato 1).
In Allegato 2 sono trasmessi i rapporti di Prova relativi ai n.2 campionamenti di acque sotterranee prelevati in data 04/05/2021 e
in Allegato 3 & trasmesso il rapporto di Prova relativo al campione di acque di scarico prelevato nella medesima data.

3.2.1 Aspetti costruttivi e gestionali deil'impianto di discarica
3.2.1.1. Sistemi di regimazione delfe acque

All'atto del sopralluogo si & verificata presenza del canale di gronda esterno posizionato sul ciglio stradale della pista di
coronamento per la raccolta di acque bianche esterne (meteoriche); e del nuovo sistema di canalizzazione superficiali in ca.
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(foto 1,2,3), che il gestore sta realizzando in concomitanza ai lavori di capping, che convogliano le acque bianche interne nella
medesima vasca di stoccaggio di valle (foto 4)

3.2.1.2. Impermeabilizzazione di fondo e delle sponde della discarica

In considerazione che la discarica & stata realizzata da oltre 20 anni e che sono in fase di ultimazione i lavori di capping finale, i
sistemi di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica non € possibile verificarne lo stato.

3.2.1.3. Impianto di raccolfa e gestione del percolato

I sistema di raccolta del percolato descritto in AlA, essendo alloggiato sul fondo vasca della discarica, non & ispezionabile
analogamente ai sistemi di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti. Nel piano quotato datato 28/08/2020, allegato dal
gestore all'ultima relazione annuale degli autocontrolli, & indicata I'ubicazione dei pozzi di estrazione del percolato.ll sistema di
stoccaggio del percolato & risultato quello descritto in AIA (foto 5). Come riscontrato nel corso delle precedenti ispezioni,
I'impianto di trattamento percolato, non & pil utilizzato dal 2008: da allora il gestore provvede al suo smaltimento presso impianti
di trattamento autorizzati.

3.2.1.4. Impianto di captazione e gestione del biogas

L'impianto di biogas descritto in AIA & stato rinnovato dal gestore contestualmente all'esecuzione dei lavori di capping. In
particolare erano visibile le nuove teste pozzo ( foto 6), nonché il nuovo sistema di regolazione delle linee in ingresso alle torce
{foto 7). Per quanto riguarda la gestione il gestore riferisce che da gennaio 2021 si & risolto il contratto con Elettrogas , che
aveva in gestione i motori di generazione dell'energia elettrica vista la minore produzione di metano. Inoltre il gestore, per quanto
concerne i dati di conduzione dell'impianto del biogas, precisa che per nel periodo dal 31.12.2020 al 01.03.2021 i dati relativi alla
portata, sono stati trascritti mensilmente in quanto I'analizzatore dal quale vengo prelevati era in manutenzione.

Attualmente il biogas intercettato dal sistema & inviato a torce di combustione, prive di trattamento, di cui una risultava in
funzione.

Si riiene opportuno valutare la possibilita di far ricorso alla ossidazione biologica in situ, mediante l'utilizzo di biofiltri o
I'allestimento di coperture biossidative adeguatamente progettate e dimensionate, cosi come indicato in Allegato 1 p.to 2.5 del
D.L.vo 36/03, come modificato dal D.L.vo 121/2020. Comunque al’atto del sopralluogo non si avvertivano odori riconducibili al
biogas.

3.2.1.5. Sistemi di copertura provvisoria e finale

Si ricorda in via preliminare che la realizzazione del progetto di capping finale delle prime tre balze e stato completato nel 2009.
Allatto del sopralluogo, come gia riferito, Il progetto di copertura finale della parte sommitale della discarica (IV e V balza)
risultava in fase di ultimazione: in particolare restava da completare il capping della quinta ed ultima balza (foto 8 e 9), mentre la
quarta balza, cosi come la sponda tra la quarta e la quinta balza risultavano in fase molto avanzata (fote 10, 11 e 12).

Al fine del completamento del progetto di capping, nellimpianto di discarica erano presenti e pronti per il relativo utilizzo: rotoli di,
di tessuto non tessuto (foto n.13) di materiale bentonitico (foto n.14) da utilizzarsi per realizzare una barriera all'acqua, geogriglie
da utilizzarsi per evitare lo scivolamento del terreno (foto n.15), e di biostuoia, propedeutica al riassetto vegetativo (foto n.16).
Erano altresi presenti essenze arboree destinate alla successiva piantumazione (foto n.17).

3.2.2 Gestione operativa
3.2.2.1. Modalita di conferimento dei rifiuti all'impianto e procedure di accettazione dei rifiuti conferiti
3222 Coltivazione della discarica

Come pil volte riportato dal 2012 non avvengono pit conferimenti di rifiuti in discarica e il progetto di capping della parte
sommitale della discarica (IV e V balza) & in fase di ultimazione.
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Si precisa comunque che per futta la durata del controllo non si & avvertita la presenza di odori, né riscontrata la presenza di
rifiuti al di fuori delle aree oggetto di coltivazioni, né polverosita lungo la strada di accesso.

3.2.23. Dotazione attrezzature e personale

Personale tecnico di Acam Ambiente/lren Ambiente presidia giomalmente limpianto per I'esecuzione delle attivita di
manutenzione ordinarie, che vengono annotate su registri di conduzione dedicati (di cui sono state acquisite copie, relativamente
alle registrazioni del 2021) che per via dell'attuazione dei lavori di capping. Al fine dell'esecuzione degli autocontrolli il gestore si
avvale di attrezzature e di personale specializzato della Soc. Acam Acgue/lren che si reca appositamente in sito.

3.2.3 Piano di sorveglianza e controllo

Nel corso dell'ispezione ambientale il personale tecnico ARPAL incaricato ha eseguito i campionamenti di acque sotterranee dei
pozzi P1 e P2, ubicati nei pressi della vasca di stoccaggio acque meteoriche posta ai piedi della discarica. L'esame dei relativi
Rapporti di Prova evidenzia (Allegato 2), i valori di concentrazione delle acque sotterranee del pozzo P1, hanno evidenziato il
rispetto dei limiti di riferimento indicati in AIA; i valori di concentrazione delle acque sotterranee del pozzo P2, hanno evidenziato
un lieve superamento ( 170 C) rispetto ai limiti di rifermento indicati in AIA (50 ug/l). Si precisa che anche nel corso delle
procedenti campagne di monitoraggio, sia da parte del Gestore che di ARPAL, sono stati riscontrati analoghi superamenti. A tal
proposito ACAM, in collaborazione con ARPAL ha eseguito uno studio geochimico sull'origine delle anomalie di Ferro e
Manganese rilevate nelle acque sotterranee della discarica di Val Bosca, concludendo che “if superamento del pozzo P2 é da
ritenersi poco significativo in base allo scarsa ricambio di acqua, come indicato dal rapido svuotamento a seguito di pompaggio;
inoltre la soluzione acquosa é caratterizzata da bassissime concentrazioni di C|, NH4, NO3, TOC, Alcalinita, nonché bassi valori
di & 13 C e trizio , che escludono al miscelazione con percolati fuoriusciti dalla discarica."

Inoltre & stato campionato lo scarico delle acque meteoriche, presso la vasca di stoccaggio, il cui Rapporto di Prova (Allegato 3)
ha evidenziato la conformita rispetto ai valori limiti indicati in AlA.

Si fa presente che il gestore nel corso dell'ispezione, ha effettuato a sua volta, i campionamenti delle acque sotterranee dei
pozzi P1 e P2 e dello scarico delle acque meteoriche presso la vasca di stoccaggio, i cui esiti saranno trasmessi in allegato al
report 2021, che il gestore & tenuto a presentare entro il 30/04/2022.

3.2.4 Stabilita

Posto che erano in corso i lavori di realizzazione del capping finale, nel corso dell'ispezione non sono stati riscontrati particolari
segni di instabilita, cedimento, come anche nessun tipo di ristagno né dell'argine di contenimento di valle, né all'interno del corpo
rifiuti. Inoltre la superficie del corpo della discarica non presentava nessun tipo di ristagno.

Il gestore monitora, dal 2010, gli assestamenti dal corpo della discarica tramite letture annuali di due tubi inclinometrici, i cui esiti
sono trasmessi nel report annuale, in particolare nel report 2020 viene riportato che ‘“rispetto allanno precedente, non si sono
notati movimenti rilevanti, entrambi i tubi inclinometrici hanno rilevati piccoli movimenti verso valle, la direzione dello
spostamento risulta verso Nord della discarica”.

L'installazione di cinque nuovi tubi inclinimetrici, (uno per ogni balza), prevista nel progetto di capping, avverra a distanza di un
anno dalla conclusione dei lavori, per evitame danneggiamenti dovuti alla fase di assestamento dei rifiuti a seguito dei carichi
derivanti dalla posa degli strati del capping (vedi Det. Prov.le SP n. 511 del 28/05/2021).

Inoltre la morfologia della discarica & monitorata dal gestore attraverso rielevo del piano quotato eseguiti con frequenza annuale
(I'ultimo dei quali realizzato in data 28/08/2020).

Il progetto di capping finale non prevede nuovi pozzi per la verifica del battente di percolato nel corpo di discarica finalizzato alla
verifica della stabilita, cosl come riportato in Allegato 1 p.to 2.3 del D.L.vo 36/03, come modificato dal D.L.vo 121/2020.
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4 RISULTATI DELLA VERIFICA ISPETTIVA

4.1 Verifica del rispetto delle condizioni dell’atto autorizzativo e della normativa ambientale

Nel corso dell' ispezione & stata acquisita la seguente documentazione:

e Copia del registro dellimpianto del biogas con le annotazioni della portata dal 31/12/2020 fino al 3/05/2021. Il
registro risulta compilato con frequenza mensile per i mesi di Gennaio e Febbraio 2021 e con frequenza
settimanale dal 06/03/2021. Risulta inoltre che nel 2021 non € stata pit prodotta energia elettrica;

e Copia del registro del presidio idraulico regimazione acque meteorichefstrade di coltivazione. Il registro &
compilato con frequenza settimanale sia per quello che riguarda al funzionalita delle canalizzazioni e dei drenaggi
che per quanto riguarda i pompaggi del percolato.

e Copia del registro dell'impianto di depurazione del percolato: in considerazione che limpianto non € pil in
funzione da oltre 10 anni, il registro viene comungue aggiornato con frequenza mensile, annotando i quantitativi di
percolato smalfiti presso impianti autorizzati;

e Copia dell'intervento di derattizzazione eseguito in data 10/07/2020 e del 29/03/2021 in cui sono descritte le
operazioni eseguite (ispezione e rigenerazione esche), indicando che le operazioni sono state eseguite come da
programma.

e  Copia dei formulari di smaltimento del percolato CER 190703 (prima copia):

- XFIR 022828/2020 del 17/03/2021 (relativo all'operazioni di carico e scarico annotate sul registro
rispettivamente con il n. 61 e 62);

- XFIR 022849 del 02/04/2021 (relativo all'operazioni di carico e scarico annotate sul registro
rispettivamente coniln. 71 e 72);

- XFIR 022850 del 07/04/2021 (relativo all'operazioni di carico e scarico annotate sul registro
rispettivamente con il n. 73 e 74);

- XFIR 022852 del 09/04/2021 (relativo all'operazioni di carico e scarico annotate sul registro
" rispettivamente con il n. 75 e 76);

- XFIR 022853 del 12/04/2021 (relativo all'operazioni di carico e scarico annotate sul registro
rispettivamente conil n. 77 e 78);

La verifica di tipo amministrativo eseguita sulle autorizzazioni sia sui trasportatori che sull'impianto di destino non ha evidenziato
anomalie/inadempienze. Si richiede a completamento della documentazione tecnica acquisita la trasmissione della
quarta copia dei formulari sopra indicati.

In sintesi, in sede di verifica ispettiva, mediante i sopralluoghi presso I'installazione e I'analisi delle modalita di
gestione aziendale ed ambientale, nonché dei risultati dei monitoraggi e dei controlli dell'installazione, non sono state
rilevate inosservanze delle condizioni dell'atto autorizzativo e della normativa ambientale vigente, ad eccezione del
superamento del valore limite di riferimento del parametro Manganese nelle acque sotterranee del campione P2 che
tuttavia, come illustrato nell’ambito di uno studio specifico mirato eseguito nel 2012, si ritiene imputabile alle
particolari condizioni chimico fisiche del sito, piuttosto ad una loro miscelazioni con percolati fuoriusciti dalla discarica

Con nota Prot. 1A002218P del 20/04/2021, il Gestore ha inviato all'Autorita Competente e ad ARPA, il rapporto annuale di
esercizio dell’installazione relativo all'anno 2020.

Si riportano sinteticamente nel seguito le criticita rilevate.
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n. Tematica Riferimento*

Non conformita

1ijeasdidiscarca gassose e qualita dell’aria)

(rif. CAP. 1 Emissioni

Il gestore ha fornito i risuftati degli aufocontrolli eseguiti con successiva
nota prot. 1A002740P del 20/05/2021. Tuttavia i valori dei gas dil
discarica sono stati riportati solo in forma fabellare e non: stati
allegati i relativi referti analitici che si richiede di far pervenire entro
15 giorni dal ricevimento della presente.

(rif. CAP. 3 Tab..A

o8| AR Quadro dei monitoraggi

Nella prima campagna, esequita in data 25/06/2020 (profilo completo), i
rileva il superamento nel pozzo P2 per il parametro Manganese (165 ug/)
del valore di riferimento indicato in AlA (50ug/l). Nella seconda campagna,
esegquita in data 09/09/2020 (profilo ridotot) si rilevano nello stesso pozzo
P2 i superamenti per i parametri Manganese (494ug/l) e Ferro (403 ug/l)
dei valori limite riportati in AlA (Ferro 200 ug/l).

Tali superamenti sono stati oggetto di uno studio eseguito dal 2012 da|
ACAM in collaborazione con ARPAL di cui si é gia fafto riferimento ne
capitolo 3.2.3 Piano di monitoraggio e controlio.

Si evidenzia che nel corso del 2020 ARPAL ha eseguito i campionamenti delle acque sotterranee in data 26/06/2020 e
09/09/2020, contestualmente agli autocontrolli esequiti dal gestore e i campionamenti delle acque di scarico in data 15/06/2020
e 20/10/2020; le risultanze analitiche sono state gia trasmesse con nota prot. ARPAL n.7219 del 15/03/2021.

4.2 Azioni di miglioramento

Nel corso della Verifica Ispettiva sono emerse delle situazioni rispetto-alle quali si richiede al Gestore dell'installazione di
intervenire con azioni preventive efo correttive, al fine di migliorare la gestione ambientale dello stabilimento. Per favorire fali
situazioni vengono elencate di seguito le azioni di miglioramento proposte al’AC che possono dare luogo a modifiche d'ufficio
dell'autorizzazione o a richieste di piani di miglioramento.

Quanto emerso ¢ riassunto sinteticamente nella tabella seguente.

n.| Tematica

Azione di miglioramento

softerranee | temperatura

1 Acque Fornire sempre anche il verbale di campionamento o, comunque di indicare il valore del parametro

In considerazione della difficolta di mantenere la torcia e il sistema di captazione del biogas attivi, stimare il
Gestione quantitativo realmente estraibile di biogas mediante modelli previsionali, da correlare afla quantita annua di

2 biogas biogas prodotto ed estratto (Nm3/anno), portata media e portata minima estratta, anche al fine di poter
prevedere e progettare un biofiltro.
3 | stabilita Definire il liveflo del percolato nel corpo di discarica che garantisca la stabilita e meftere in atto un

monitoraggio mediante la realizzazione di pozzi ad hoc e misure freatimetriche.
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Queste azioni pofranno essere argomento di specifico riscontro nel corso della prossima verifica ispettiva, salvo essere
controllate anticipatamente a seguito di specifica richiesta da parte dell'Autorita Competente.

4.3 Proposte di modifica ai provvedimenti AIA

In considerazione dei risultafi analitici dei campionamenti delle acque sotterranee, delle problematiche riscontrate sulla gestione
del biogas, |'assenza di verifiche sulla stabilita del corpo di discarica , nonché della mancata attuazione del progetto di chiusura,
si propongono le seguenti modifiche dell'atto autorizzativo vigente:

Il gestore deve definire livelli di guardia per i parametri da sottoporre ad approvazione da parte dell/A.C, cosi

1 Acque come indicato in Allegato 2 p.to 2.5.1 del D.L.vo 36/03, come modificato dal D.L.vo 121/2020 af fine di poter

softerranee | meglio valutare eventuali superamenti dei valori di riferimenfo ed, eventualmente porre in essere azioni
preventive

| \Gostione Con particolare riferimento alla necessita che il sistema di estrazione del biogas sia sempre aftivo valutare la

2 biogas possibilita di far ricorso alla ossidazione biologica in situ, mediante lutilizzo di biofiltri o lallestimento di

coperture biossidative adeguafamente progettate e dimensionate

Con particolare riferimento alla necessita di monitorare la stabilita della discarica aftraverso le misure di
battente del percolato cosi come riportato in Allegato 1 p.to 2.3 e 2.7 del D.L.vo 36/03, come modificato dal
3 | Stapilita D.L.vo 121/2020.

Tali proposte si modifica AIA vengono formulate tenendo conto anche degli indirizzi regionali in merito ai riesami AlA a seguito
delle modifiche intervenute al Digs 36/03 ad opera del Digs 121/2000 , fornite da Regione Liguria con Nota prot PG/2021/101866
del 17/03/2021.

4.4 Note conclusive

Il Rapporto Conclusivo viene trasmesso al Gestore della discarica, alla Provincia della Spezia ed al Comune della Spezia in
qualita di Autorita Competente.

Tutta la documentazione acquisita nel corso dell'ispezione Ambientale & conservata presso la sede ARPAL della Spezia nel
rispetto delle normative sulla privacy, conservazione ed archiviazione dei documenti.

Gli allegati di seguito citati, sono scaricabili al seguente link:
https://deposito.regione.liguria.it/access/Ys8AvBuwL 1cHttL MidayhNKyy1cE '

Il gruppo di ispezione

CTP Roberto Gazzolo
CTP Valeria Mela

Allegati:

e ALLEGATOQ | - “Verbale di soprallucgo e Fascicolo fotografico del 04/05/2021"

o ALLEGATO Il - " P2 rapporti di prova dei campioni di acque sotterranee del 04/05/2021"
o ALLEGATO Il - " P1 rapporti di prova dei campioni di acque sotterranee del 04/05/2021"
e ALLEGATO IV - “rapporto di prova dei campioni di acque di scarico del 04/05/2021"
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