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GNL ITALIA S.P.A.

Roma, 22/11/2022 PIAZZA SANTA BARBARA 7
RAPPORTO DI PROVA N. 22EC02523¢1C 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
Campione dichiarato: ACQUA REFLUA INDUSTRIALE

Matrice: ACQUA DI SCARICO

Imballo: BOTTIGLIA CHIUSA + FALCON

Prelevato da: NS. TECNIC! - [ Data Prelievo: 02/11/2022

Verbale campionamento: 22EC02523c1

Metodo di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

Presso: STABILIMENTO GNL [TALIA - PANIGAGLIA FEZZANO (SP)

Punto di prelievo: SCARICO S4 - ACQUA DI MARE DI RAFFREDDAMENTO

Informazioni aggiuntive:  Parametri richiesti in Determina (AIA) n. 118 del 30/05/2007 (ferro,rame e tensioattivi totali)
La temperatura & stata eseguita in campo

Campione pervenuto il: 04/11/2022

Prove eseguite dal: 04/11/2022 al: 14/11/2022

LIMITI RIFERITI A: D.Lgs.n® 152/06 Parte 3* All. 5 tab.3 e s.m.i. (successive modifiche e integrazioni) - Scarico in acque superficiali

Nel caso in cui il prelievo venga effettuato dal cliente, i seguenti campi (Campione dichiarato, Prelevato da, Date e Ora del prelievo, Metodo di campionamento,

Produttore del Rifiuto, Presso, Punto di Prelievo, Zona tamponata, Superficie e Informazioni aggiuntive) con le relative informazioni sono forniti sotto la
propria responsabilita.

Determinazione Risultato Incertezza Unita di misura Limite Metodo

Temperatura 19,0 °C = APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
pH 8,1 = 5,5-9,5 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Tensioattivi totali (da calcolo): 0.33 mg/l 2 E BT DA SEE (1) AIDAE
- Tensioattivi anionici 0,13 mg/l - ECOSIEvC20/)
- Tensioattivi non ionici <0,20 mg/l . ECO 016 rov 02019
Metailli: = -

* - Ferro 1,0 mg/l 2 E£PA 3005A 1992 + EPA 6010D 2018

* - Rame <0,01 mall 0.1 EPA 3005A 1992 + EPA 6010D 2018

Solamente la prova/campionamento non accreditata ACCREDIA, & contrassegnato con il simbolo *

Nei casi in cui & prevista I'espressione dell'incertezza di misura - U -, questa & da intendersi come incertezza estesa con un fattore di copertura - K=2 - ad un livello di confldenza del
95%

Tale Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova. I presente Rapporto di
Prova non pud essere modificato o riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del
laboratorio ECOCONTROL di Pomezia. Il Rapporto di prova e le relative registrazioni sono
conservati per almeno 10 anni

Nel caso il prelievo non sia effettuato da personale ECOCONTROL di Pomezia, i risultati ottenuti si q
considerano riferiti al campione cosi ricevuto ed il Laboratorio declina la propria responsabilita sui risultati Il Resp. del Laboratorio

capEt Dr.ssa Monica Bernardini
Albo professionale n°2540
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SEGUE AL RAPPORTO DI PROVA N. 22ECO02523c1C del 22/11/2022

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IN BASE Al PARAMETRI PRESI IN CONSIDERAZIONE, | RISULTAT! DELLE ANALIS! SONO CONFORMI Al LIMITI PREVISTI
DALLA PARTE 3" ALL. 5 TAB. 3 DEL D.LGS n. 152/06 E S.M.l. RIGUARDANTE LO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALLI.

REGOLA DECISIONALE

Si dichiara la conformita se il valore misurato, tenuto conto delfintervallo dell'incertezza, non risulta maggiore del limite oltre ogni
dubbio; se il limite & compreso nell'intervallo dell'incertezza associata al risultato, allora la conformita & dichiarata solo se il risuitato
non supera una fascia di guardia calcolata secondo la seguente espressione: g= U/2x1,645 (U incertezza estesa).

Il Resp. del Laboratorio
Dr.ssa Monica Berniardini
Albo professionale n°2540

22 Firmato digitalmente da

Monica Bernardini
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