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Con la presente tabella vi informiamo della media dei valori di emissione per i rapporti di
prova riguardanti il vaporizzatore XF-1B.

RAPPORTO DI PROVA NOx 3% 02
(mg/Nm?)
Rapporto di prova 34-2021 del 24-03-2021 209.6
dalle 15:00 alle 15:30
Rapporto di prova 35-2021 del 24-03-2021 208.4

dalle 15:30 alle 16:00

Rapporto di prova 36-2021 del 24-03-2021 212.9
dalle 16:00 alle 16:30

Media aritmetica 210.3

Con la presente tabella vi informiamo della media dei valori di emissione per i rapporti di
prova riguardanti il vaporizzatore XF-1A.

RAPPORTO DI PROVA NOX 3% O,
(mg/Nm?)
Rapporto di prova 37-2021 del 24-03-2021 190.1
dalle 10:15 alle 10:45
Rapporto di prova 38-2021 del 24-03-2021 188.3
dalle 10:45 alle 11:15
Rapporto di prova 39-2021 del 24-03-2021 186.4
dalle 11:15 alle 11:45
Media aritmetica 188.3
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Con la presente tabella vi informiamo della media dei valori di emissione per i rapporti di
prova riguardanti il vaporizzatore XF-1C.

RAPPORTO DI PROVA NOX 3% O,
(mg/Nm?)
Rapporto di prova 40-2021 del 24-03-2021 240.4
dalle 14:26 alle 14:56
Rapporto di prova 41-2021 del 24-03-2021 239.8
dalle 14:56 alle 15:26
Rapporto di prova 42-2021 del 24-03-2021 238.4
dalle 15:26 alle 15:56
Media aritmetica 239.5
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San Donato Milanese, 03/08/2021

Oggetto: Valori medi delle emissioni dell’lmpianto di rigassificazione di Panigaglia

Impianto di Panigaglia - Media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti

I'unita XF-1D.

NOx 3% 02 02
RAPPORTO DI PROVA (mg/Nm?) %)
Rapporto di prova 123-2021 del 03/08/2021 129 2 767

Misure effettuate il 02/08/2021 dalle 15:30 alle 16:00 ’ ’
Rapporto di prova 124-2021 del 03/08/2021 1290 739

Misure effettuate il 02/08/2021 dalle 16:00 alle 16:30 ) ’
Rapporto di prova 125-2021 del 03/08/2021 125.6 716

Misure effettuate il 02/08/2021 dalle 16:30 alle 17:00 ’ ’
Media aritmetica 127.9 7.41

DISPMI

Laboratori e Sviluppo
Il Responsabile
(Ing. A. Alagna)

M. T

snam rete gas Snam Rete Gas S.p.A.
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Tabella 7 — Valutazione dei livelli di emissione — periodo diurno (DPCM 14/11/1997)

isura Ubicazione — PME Emissione DPCM Periodo di
Leq dB(A) 14/11/1997 riferimento
SP. 530 — ricettore R2 — punto CLASSE V
L pill vicino sorgenti — i) 65 dB(A) (D22 )
SP. 530 - ricettore R3 — CLASSE V
= Accesso Carraio — figura 4 A2 65 dB(A) SH0S R0

Tabella 8 — Valutazione dei livelli di emissione — periodo notturno (DPCM 14/11/1997)

T Ubicazione — PME Emissione DPCM Periodo di
s Leq dB(A) 14/11/1997 | riferimento
SP. 530 — ricettore R2 — punto CLASSE V
RS piu vicino sorgenti — Ef 52 55 dB(A) AU
SP. 530 - ricettore R3 — CLASSE V
£ Accesso Carraio — figura 4 A 55 dB(A) 2200610
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Tabella 9 — Misure e stime dei livelli assoluti di immissione —periodo diurno (DPCM 14/11/1997)

misura Ubicazione — PMI Ambientale DPCM Periodo di
ait o Leq dB(A) 14/11/1997 | riferimento
camminatoio naturalistico Classe 1V
MLt posto sotto al rec. R1 — figura 4 il 65.0 5002200
Villa Pezzino piano terra — Classe 1V
M14a ricettore R4 — figura 4 3,0 65.0 GOUL 2
Villa Pezzino terrazzo edificio — Classe IV
WL ricettore R4 — figura 4 jzE 65.0 50052200
Tabella 10 — Misure e stime dei livelli assoluti di immissione — periodo notturno (DPCM 14/11/1997)
Hhistida Ubicazione — PMI Ambientale DPCM Periodo di
el Leg dB(A) 14/11/1997 | riferimento
camminatoio naturalistico Classe IV
M) posto sotto al rec. R1 — figura 4 BiE 55.0 2S00
Villa Pezzino piano terra — Classe IV
1R ricettore R4 — figura 4 kD 55.0 22Uy 5.0
Villa Pezzino terrazzo edificio — Classe IV .
L ricettore R4 — figura 4 (RB0 55.0 22D0en 0
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9.0 Conclusioni

Dall’analisi acustica effettuata si evince quanto segue:

e L’analist de1 valori di emissione (DPCM 14/11/1997) sul luogo pubblico evidenzia
come tali valori nei punti monitorati si mantengono entro i valori limite prescritti dalla

normativa sia nel periodo diurno che nel periodo notturno.

e [’analisi in facciata dei valori assoluti di immissione (DPCM 14/11/1997) evidenzia
livelli inferiori valori limite prescritti dalla normativa: le sorgenti di rumore indotte
dagli impianti tecnologici oggetto di studio non inducono alcuna criticita acustica sia

nel periodo diurno che nel periodo notturno.

e L’analisi interna ai ricettori individuati dei valori differenziali di immissione (DPCM
14/11/1997) evidenzia come tali valori si mantengono entro i valori limite prescritti
dalla normativa: le sorgenti di rumore in studio non influiscono sensibilmente sul
clima acustico interno ed esterno dei ricettori individuati sia nel periodo diurno che

nel periodo notturno.

e Gli impianti monitorati non inducono alcuna criticita acustica nell’area in esame. Per
cui il rumore emesso da tali impianti risulta compatibile con le normative acustiche

nazionali, regionali € comunali.

Il sottoscritto dichiara di essere inscritto all’Elenco Nazionale dei tecnici competenti in acustica
ambientale al n. 7583 — Elenco Regione Lazio n. 556 - Determina n. 1116 / 2002.

2 e w0y 0 00 IF OHEAS 4800

11 tecnico competente n. 7583 Elenco Nazionale
ex n. 556 della Regione Lazio
Andrea Pettinari
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‘ Revisione n. 5 - Marzo 2022

GNL ITALIA SPA
STABILIMENTO DI PANIGAGLIA
LOCALITA’ FEZZANO
19025- COMUNE DI PORTOVENERE (SP)

Il tecnico competente n. 7583 Elenco ENTECA
n. 556 della Regione Lazio

Andrea Pettinari
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Tabella 7 — Valutazione dei livelli di emissione — periodo diurno (DPCM 14/11/1997)

isuT Ubicazione — PME Emissione DPCM Periodo di

Leq dB(A) 14/11/1997 riferimento

B2 i Siino sorgent— tgara s | SO gy | 600-2200

E3 eerto Careaio- figora S eana | 6002200
Tabella 8 — Valutazione dei livelli di emissione — periodo notturno (DPCM 14/11/1997)

IS e i f::ffxiﬁx LN1/1997 rli):erriion(::ndti)

g2 ST R g | CLSEY | 0o

e [ L
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ECOCONTROL S.rl.

Laboratori di analisi e ricerca — Consulenza e formazione
Sede Iegale Via del Casaletto 521 00151 Roma
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Tabella 9 — Misure e stime dei livelli assoluti di immissione — periodo diurno (DPCM 14/11/1997)

e Ubicazione — PMI Ambientale DPCM Periodo di

Leq dB(A) 14/11/1997 riferimento
T emecuo PR
i | lstemorimere | g | a0
Midp Yttt | gy |l G0

Tabella 10 — Misure e stime dei livelli assoluti di immissione — periodo notturno (DPCM 14/11/1997)

ricettore R4 — figura 4

isard Ubicazione — PMI Ambientale DPCM Periodo di
Leq dB(A) 14/11/1997 riferimento
e ) s | OV nee e
0 Meerloniiaglill O I A PR
VSTI 4b Villa Pezzino terrazzo edificio — 45.7 Clzs;j)lv 22.00 — 6.00
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9.0 Conclusioni

Dall’analisi acustica effettuata si evince quanto segue:

e L’analisi dei valori di emissione (DPCM 14/11/1997) sul luogo pubblico evidenzia
come tali valori nei punti monitorati si mantengono entro i valori limite prescritti dalla

normativa sia nel periodo diurno che nel periodo notturno.

L’analisi in facciata dei valori assoluti di immissione (DPCM 14/11/1997) evidenzia
livelli inferiori valori limite prescritti dalla normativa: le sorgenti di rumore indotte

dagli impianti tecnologici oggetto di studio non inducono alcuna criticitd acustica sia

nel periodo diurno che nel periodo notturno.

L’analisi interna ai ricettori individuati dei valori differenziali di immissione (DPCM
14/11/1997) evidenzia come tali valori si mantengono entro i valori limite prescritti
dalla normativa: le sorgenti di rumore in studio non influiscono sensibilmente sul

clima acustico interno ed esterno dei ricettori individuati sia nel periodo diurno che

nel periodo notturno.

Gli impianti monitorati non inducono alcuna criticita acustica nell’area in esame. Per

cui il rumore emesso da tali impianti risulta compatibile con le normative acustiche

nazionali, regionali € comunali.

Il sottoscritto dichiara di essere inscritto all’Elenco Nazionale dei tecnici competenti in acustica
ambientale al n. 7583 — Elenco Regione Lazio n. 556 - Determina n. 1116 / 2002.

11 tecnico competente n. 7583 Elenco Nazionale
ex n. 556 della Regione Lazio
Andrea Pettinari
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Monica Bernardini
Dottore in Chimica
Albo Professionale n. 2540

Cod Fisc. BRN MNC 71B49 H 501E

Roma, 18/12/2020

RAPPORTO DI PROVA N.

Campione dichiarato:
Imballo:

Prelevato da:

Metodo di prelievo:

Presso:

Punto di prelievo:

Campione pervenuto il:

Prove eseguite dal:
LIMITI RIFERITI A:

Determinazione

Tensioattivi totali:

- Tensioattivi anionici

- Tensioattivi non ionici
Metalli:

- Ferro

- Rame

ECOCONTROL s.r.l.

Laboratori di analisi e ricerca

00040 Pomezia (RM) - Via Pontina Vecchia Km 30

Spett.
GNL ITALIA S.P.A.

Tel. 06/91.60.13.33 Fax 06/91.60.13.00

PIAZZA SANTA BARBARA 7

20EI11025¢c1CS

ACQUA REFLUA INDUSTRIALE
BOTTIGLIA CHIUSA + FALCON

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

STABILIMENTO GNL ITALIA - PANIGAGLIA FEZZANO (SP)

SCARICO §4 - ACQUA DI MARE DI RAFFREDDAMENTO

18/11/2020

18/11/2020 al: 09/12/2020
D.Lgs.n® 152/06 Parte 3* All. 5 tab.3 e smi - Scarico in acque superficiali

Risultato Limite
<0,3 mg/i 2
<0,1 mgl/l
<0,2 mg/l
0,036 mg/l 2

<0,01 mg/| 0,1

Parametri richiesti in Determina (AIA) n. 118 del 30/05/2007
immissione biocida del 17/10/20 (12 ore)

Ove non specificato altrimenti, nelle sommatorie, i valori riportali come inferiori al limite di quantificazione sono considerati uguali al limite di quantificazione stesso, stima cautelativa upper-
bound., In caso di analisi di residui e/o racce, quando la procedura analilica preveda concentrazione/purificazione, i valori riportali come inferiori al limite di quantificazione sono considerati

uguali a zero, stima lower bound

Tale Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di
Prova non puo essere modificato o riprodotto anche parzialmente da terzi, salvo approvazione
scritta del laboratorio ECOCONTROL di Pomezia. il Rapporto di prova e le relative registrazioni

In data: 18/11/2020

Condizioni ambientali:

sono conservati per almeno 48 mesi

fine Rapporto di Prova

1/2

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Il Resp. del Laboratorio

Dr.ssa Monica Bernardini
Albo professionale n°2540

20097 SAN DONATO MILANESE Mi

Temperatura arrivo,
+3,8°C

Metodo

ECO 015rev 0 2019

ECO 016 rev 0 2019

EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014

EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014
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Monica Bernardini ECOCONTROL s.r.l.

Dottore in Chimica Laboratori di analisi e ricerca

Albo Professionale n. 2540 00040 Pomezia (RM) - Via Pontina Vecchia Km 30
Cod Fisc. BRN MNC 71B49 H 501E Tel. 06/91.60.13.33 Fax 06/91.60.13.00
ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA N. 20EI1025¢1CS del 18/12/2020

PARERI E INTERPRETAZIONI :

IN BASE Al PARAMETR! PRESI IN CONSIDERAZIONE, | RISULTATI DELLE ANALISI SONO CONFORMI Al LIMITI PREVIST]
DALLA PARTE 3* ALL. 5 TAB. 3 DEL D.LGS n. 152/06 E S.M.l. RIGUARDANTE LO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.

Il Resp. del Laboratorio
Dr.ssa Monica Bernardini
Albo professionale n°2540

Firmato digitalmente da
2/2
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Monica Bernardini ECOCONTROL s.r.l.

Dottore in Chimica Laboratori di analisi e ricerca
Albo Professionale n. 2540 00040 Pomezia (RM) - Via Pontina Vecchia Km 30
Cod Fisc. BRN MNC 71B49 H 501E Tel. 06/91.60.13.33 Fax 06/91.60.13.00

Spett.

GNL ITALIA S.P.A.

Roma, 18/12/2020 PIAZZA SANTA BARBARA 7

RAPPORTO DI PROVA N. 20EM025¢2CS 20097 SAN DONATO MILANESE Mi

Campione dichiarato: ACQUA REFLUA INDUSTRIALE

Imballo: BOTTIGLIE CHIUSE + FALCON + CONT. IN VETRO

Prelevato da: [ In data: 18/11/2020

Metodo di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 Condizioni ambientali: Temperatura arrivo,
+3,8°C

Presso: STABILIMENTO GNL ITALIA - PANIGAGLIA FEZZANO (SP)

Punto di prelievo: SCARICO S6 - ACQUE INDUSTRIALI VAPORIZZATORI

Campione pervenuto il: 18/11/2020

Prove eseguite dal: 18/11/2020  al: 09/12/2020
LIMITI RIFERITI A: D.Lgs.n® 152/06 Parte 3" All. 5 tab.3 e smi - Scarico in acque superficiali
Determinazione Risultato Limite Metodo

C.0.D. (02) <20 mall 160 1SPRA 5135 MAN 117 2014
Solfuri (H2S) <0,1 ma/l 1 APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
Tensioattivi totali: <0,3 mg/l 2

- Tensioattivi anionici <0,1 mg/l - ECO 015 rev 0 2019

- Tensioattivi non ionici <0,2 mal B ECO 016 rev D 2019
Idrocarburi totali <0,50 mg/l 5 UNI EN IS0 9377-2:2002
Metalli: -

- Ferro 0,080 mg/l 2 EPA 3005A 1992 + EPA 50208 2014

Parametri richiesti in Determina (AIA) n. 118 del 30/05/2007

Ove non specificato altrimenti, nelle sommatorie, i valori riportati come inferiori al limite di guantificazione sono considerati uguali al limite di quantificazione stesso, stima cautelativa upper-
bound, In caso di analisi di residui e/o tracce, quando la procedura analitica preveda concentrazione/purificazione, i valori riportati come inferiori al limite di quantificazione sono considerati
uguali a zero, stima lower bound

Tale Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di
Prova non pud essere modificato o riprodotto anche parzialmente da terzi, salvo approvazione
scritta del laboratorio ECOCONTROL di Pomezia. il Rapporto di prova e le relative registrazioni
sono conservati per almeno 48 mesi

Il Resp. del Laboratorio
Dr.ssa Monica Bernardini

fine Rapporio di Prova .
ine Rapp Albo professionale n°2540

1/2

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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Monica Bernardini ECOCONTROL s.r.l.

Dottore in Chimica Laboratori di analisi e ricerca

Albo Professionale n. 2540 00040 Pomezia (RM) - Via Pontina Vecchia Km 30
Cod Fisc. BRN MNC 71B49 H 501E Tel. 06/91.60.13.33 Fax 06/91.60.13.00
ALLEGATO AL RAPPORTO Di PROVA N, 20EI1025¢c2CS del 18/12/2020

PARERI E INTERPRETAZIONI :

IN BASE Al PARAMETRI PRESI IN CONSIDERAZIONE, | RISULTATI DELLE ANALISI SONO CONFORMI Al LIMITI PREVISTI
DALLA PARTE 3* ALL. 5 TAB. 3 DEL D.LGS n. 152/06 E S.M.l. RIGUARDANTE LO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALL.

Il Resp. del Laboratorio
Dr.ssa Monica Bernardini
Albo professionale n°2540

Firmato digitalmente da
2/2

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Monica Bernardini
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originagdigitale,
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Monica Bernardini ECOCONTROL s.r.l.

Dottore in Chimica Laboratori di analisi e ricerca
Albo Professionale n. 2540 00040 Pomezia (RM) - Via Pontina Vecchia Km 30
Cod Fisc. BRN MNC 71B49 H 501E Tel. 06/91.60.13.33 Fax 06/91.60.13.00

Spett.

GNL ITALIA S.P.A.

Roma, 18/12/2020 PIAZZA SANTA BARBARA 7

RAPPORTO DI PROVA N. 20EI1025¢4CS 20097 SAN DONATO MILANESE Ml

Campione dichiarato: ACQUA METEORICA POTENZIALMENTE CONTAMINATA

Imballo: BOTTIGLIA CHIUSA + FALCON + CONT. IN VETRO

Prelevato da: C——— In data:  18/11/2020

Metodo di prelievo: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 Condizioni ambientali: Temperatura arrivo,
+3,8°C

Presso: STABILIMENTO GNL ITALIA - PANIGAGLIA FEZZANO (SP)

Punto di prelievo: SCARICO S5 - ACQUE METEORICHE DILAVAMENTO APPARECCHIATURE ACCIDENTALMENTE

OLEOSE, ACQUE DI SCIOGLIMENTO DEL GHIACCIO COMPRESSORI BOIL,OFF,METEORICHE
PAVIMENTAZIONE,CONDENSE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Campione pervenuto il: 18/11/2020

Prove eseguite dal: 18/11/2020  al: 04/12/2020
LIMITI RIFERITI A: D.Lgs.n® 152/06 Parte 3" All. 5 fab.3 e smi - Scarico in acque superficiali
Determinazione Risultato Limite Metodo
|dr0carbuﬁ tota“ <0'50 mg/| 5 UNI EN ISO 9377-2:2002
Metalli: = R
_Ferro 0,10 mag/l 2 EPA 3005A 1992 + EPA 50208 2014

Paramelri richiesti in Determina (AlIA) n. 118 del 30/05/2007

Ove non specificato altrimenti, nelle sommatorie, i valori riportati come inferiori al limite di quantificazione sono considerati uguali al limite di quantificazione stesso, stima cautelaliva upper-
bound, In caso di analisi di residui e/o tracce, quando la procedura analitica preveda concentrazione/purificazione, i valori riportali come inferiori al limite di quantificazione sono considerati
uguali a zero, stima lower bound

Tale Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova. Il presente Rapporto di
Prova non pub essere modificato o riprodotto anche parzialmente da terzi, salvo approvazione
scritta del laboratorio ECOCONTROL di Pomezia. il Rapporto di prova e le relative registrazioni
sono conservati per aimeno 48 mesi

Il Resp. del Laboratorio
Dr.ssa Monica Bernardini

fine R rto di P| N
ine Rapporto di Prova Albo professionale n°2540
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COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE -
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Monica Bernardini ECOCONTROL s.r.l.

Dottore in Chimica Laboratori di analisi e ricerca

Albo Professionale n. 2540 00040 Pomezia (RM) - Via Pontina Vecchia Km 30
Cod Fisc. BRN MNC 71B49 H 501E Tel. 06/91.60.13.33 Fax 06/91.60.13.00
ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA N, 20E11025¢c4CS del 18/12/2020

PARERI E INTERPRETAZIONI :

IN BASE Al PARAMETRI PRESI IN CONSIDERAZIONE, | RISULTATI DELLE ANALISI SONO CONFORMI Al LIMITI PREVISTI
DALLA PARTE 3* ALL. 5 TAB. 3 DEL D.LGS n. 152/06 E S.M.l. RIGUARDANTE LO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.

Il Resp. del Laboratorio
Dr.ssa Monica Bernardini
Albo professionale n°2540

__Firmato digitalmente da
2/2 e N
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Monica Bernardini
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COMMITTENTE: APPALTATORE:
SNAM GNL PANIGAGLIA FLOEMA S.R.L.
LA SPEZIA SOMAGLIA (LO)

OGGETTO: attivita di manutenzione e di sistemazione aree a verde, attivita ordinarie e straordinarie

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO: 24+25+26 / marzo 2021

ISPEZIONE PERIODICA POZZETTI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE

Lavorazioni eseguite / interventi

APERTURA POZZETTI E CONTROLLO VISIVO, NON SI SEGNALANO RESIDUI
ALL’INTERNO DEI POZZETTI ISPEZIONATI.

Business Unit Asset Italia

Gnl
ﬁfﬁﬁ?@bﬁpmmione
AVaN -

Head
Manuela Lusardi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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COMMITTENTE: APPALTATORE:
SNAM GNL PANIGAGLIA FLOEMA S.R.L.
LA SPEZIA SOMAGLIA (LO)

OGGETTO: attivita di manutenzione e di sistemazione aree a verde, attivitd ordinarie e straordinarie

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO: 6+7+8 / APRILE 2021

ISPEZIONE PERIODICA POZZETTI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE

Lavorazioni eseguite / interventi

APERTURA POZZETTI E CONTROLLO VISIVO, SI E* RESA NECESSARIA LA PULIZIA
MEDIANTE ESTRAZIONE MANUALE DEI RESIDUI TROVATI.

IL MATERIALE E’ STATO DEPOSITATO NEL CONTENITORE PREDISPOSTO
DALL’IMPRESA INCARICATA DELLO SMALTIMENTO.

Bus
o DI TREDICNEEL LAY ORI

@ Servizio di Prevenzione e pr, ezione
VAV
Head -
Manuela t\\ft '
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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VERBALE

enam

N/ \
CONTROLLO TRIMESTRALE DISOLEATORE

Anno 2021

data esecuzione controllo:go. 04— 24 incaricato: _

Effettuato controllo visivo dello stato di riempimento delle vasche di raccolta di eventuali
perdite di olio dei trasformatori della stazione elettrica 132 kv posto sul confine della
recinzione lato canale.

Note: Non si evidenziano tracce d’olio sul pelo dell’acqua e il livello della vasca non &
superiore all’'80% (circa 1 m di vuoto).

Uso InterApy A CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE Stato: Definitivo

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
- Num. Prot : 0010298 del 05/05/2022 10:25:23 - Esecutivita <%data inizio_esecutivita%>



AREE IM

PIANTO

CONTROLLO PERIODICO DISOLEATORE E VASCHE CONTENIMENTO RECUPERO OLIO
TRASFORMATORI STAZIONE ELETTRICA 132Kvolt

foglio 1di1

Operazioni di controllo periodico — ESER

OPERATORE: ESERCIZIO ELETTRICO

Frequenza: Trimestrale

- Torcia Elettrica

Operazione: CP21 - Verifica Vasca Disoleatore.

- Chiave Apertura pozzetto campionamento

Descrizione delle fasi di controllo periodico VASCA DISOLEATORE:

Meazzi di lavoro/attrezzature necessarie per svolgere I'attivita di manutenzione:

L'operatore Polivalente Elettrico coadiuvato da un altro operatore verifica lo stato di
riempimento delle vasche di raccolta di eventuali perdite olio dei trasformatori della stazione
elettrica 132Kvolt poste sul confine della recinzione lato canale.

L'operatore polivalente solleva il primo pozzetto di ispezione lato mare con apposita chiave e
verifica che non vi siamo tracce d’olio sul pelo dellacqua e che il livello della vasca che non sia
superiore all'80% (circa un metro di vuoto).

Qualora dovesse riscontrare un alto livello o tracce di olio lo segna al personale preposto.

Frequenza manutenzione pompa elettrica disoleatore ogni due anni

@ normativa interna

bl TALE

"“SIA CARTACEA DI ORIGINALE DI(

I’)I\I\E

Operazione ISPEZIONE MOTORE ELETTRICO
Oggetto ELETTROPOMPA
Frequenza 24 M
Reparto ELE
Numero addetti 1
Durata operazione 60 min
COMPILATO VERIFICATO APPROVATO | REV. : 0

TN K’fd\’ﬁ“ T N o e FE‘%&M?P%’%’&&& Bjypi

CSSIVeT IUUIIIU(AI_IUIII ul ul

LS

ey

Ll |u| T ul
Ef@)l %ATIVO“ SARA PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.



COMMITTENTE: APPALTATORE:
SNAM GNL PANIGAGLIA FLOEMA S.R.L.
LA SPEZIA SOMAGLIA (LO)

OGGETTO: attivita di manutenzione e di sistemazione aree a verde, attivitd ordinarie e straordinarie

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO: 29 luglio 2021

ISPEZIONE PERIODICA POZZETTO DISOLEATORE

Lavorazioni eseguite / interventi

ISPEZIONE POZZETTO, NON S1RILEVA LA PRESENZA DI OLIO IN SUPERFICIE.

Business Unit Asset Italia
%&REZIONE LAVORI

m Prevekznwfefrotezione

Head
Manuela Lusardi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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COMMITTENTE: APPALTATORE:
SNAM GNL PANIGAGLIA FLOEMA S.R.L.
LA SPEZIA SOMAGLIA (LO)

OGGETTO: attivita di manutenzione e di sistemazione aree a verde, attivita ordinarie e straordinarie

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO: 27+28+29 / luglio 2021

ISPEZIONE PERIODICA POZZETTI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE

Lavorazioni eseguite / interventi

APERTURA POZZETTI E CONTROLLO VISIVO, NON ST SEGNALANO RESIDUI
ALL’INTERNO DEI POZZETTI ISPEZIONATI.

Business Unit Asset Italia

LAVORI
Wmve z%n e Protezione
Coam L

Heaa

Manuela Lusardi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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COMMITTENTE: APPALTATORE:
SNAM GNL PANIGAGLIA FLOEMA S.R.L.
LA SPEZIA SOMAGLIA (LO)

OGGETTO: attivitd di manutenzione e di sistemazione aree a verde, attivita ordinarie e straordinarie

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO: 24+25+26 / agosto 2021

ISPEZIONE PERIODICA POZZETTI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE

Lavorazioni eseguite / interventi

APERTURA POZZETTI E CONTROLLO VISIVO, NON SI SEGNALANO RESIDUI
ALL’INTERNO DEI POZZETTI ISPEZIONATI.

Business Unit Asset Italia

Se i e Protezione
'- 1 \/ S
"‘ Head

Manuela Lusardi
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COMMITTENTE: APPALTATORE:
SNAM GNL PANIGAGLIA FLOEMA S.R.L.
LA SPEZIA SOMAGLIA (LO)

OGGETTO: attivita di manutenzione e di sistemazione aree a verde, attivita ordinarie e straordinarie

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO: 28+29+30 / settembre 2021
ISPEZIONE PERIODICA POZZETTI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE

Lavorazioni eseguite / interventi

—

APERTURA POZZETTI E CONTROLLO VISIVO, SI E’ RESA NECESSARIA LA PULIZIA
MEDIANTE ESTRAZIONE MANUALE DEI RESIDUI TROVATI.

IL MATERIALE E’ STATO DEPOSITATO NEL CONTENITORE PREDISPOSTO
DALL’IMPRESA INCARICATA DELLO SMALTIMENTO.

Business Unit Asset Italia

Gnl DIREZIONE LAVORI

@ Servizio di Preve%—ify/ntf Protezione
YZAY () '

Head'
Manuela Lusardi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- Num. Prot : 0010298 del 05/05/2022 10:25:23 - Esecutivita <%data inizio_esecutivita%>



COMMITTENTE: APPALTATORE:
SNAM GNL PANIGAGLIA FLOEMA S.R.L.
LA SPEZIA SOMAGLIA (LO)

OGGETTO: attivita di manutenzione e di sistemazione aree a verde, attivitd ordinarie e straordinarie

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO: 28 ottobre 2021

ISPEZIONE PERIODICA POZZETTO DISOLEATORE

Lavorazioni eseguite / interventi

ISPEZIONE POZZETTO, NON SI RILEVA LA PRESENZA DI OLIO IN SUPERFICIE.

DIREZIONE LAVORI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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COMMITTENTE: APPALTATORE:
SNAM GNL PANIGAGLIA FLOEMA S.R.L.
LA SPEZIA SOMAGLIA (LO)

OGGETTO: attivita di manutenzione e di sistemazione aree a verde, attivitd ordinarie e straordinarie

RAPPORTO DI LAVORO DEL GIORNO: 27 ottobre 2021

ISPEZIONE PERIODICA POZZETTI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE

Lavorazioni eseguite / interventi

APERTURA POZZETTI E CONTROLLO VISIVO, NON SI SEGNALANO RESIDUI
ALL’INTERNO DEI POZZETTI ISPEZIONATI.

L’APP/éT

LOEMA'S .
* Ajgf org;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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Internal

snam!

N/ \

Registro delle ispezioni effettuate sugli scarichi idrici, pozzetti,

canalette e vasca disoleatore

Sede/ubicazione Stabilimento GNL Italia
Anno 2021

Scarichi idrici .
. ’ dellincaricato Anomalia Intervento
pozzetti, canalette, Data . .
t della verifica riscontrata, note programmato
vasca disoleatore . es
attivita
Scarichi idrici, pozzetti, 99.01.91 Controllo pozzetti e nesSUNo
canalette canalette
Scarichi idrici, pozzetti, 26.02.91 Controllo pozzetti e nesSuNo
canalette canalette
Vasca disoleatore 20.04.21 C.O ntrollo vasca nessuno
disoleatore
Scarichi idrici, pozzetti, 26.05.21 Controllo pozzetti e nessuno
canalette canalette
Scarichi idrici, pozzetti, 28.06.91 Controllo pozzetti e nessuno
canalette canalette
Scarichi idrici, pozzetti, 29 11.21 Controllo pozzetti e nessuno
canalette canalette
Scarichi idrici, pozzetti, 16.12.21 Controllo pozzetti e nessuno
canalette canalette

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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A.lLA. Det.N. 133, Prot. N.8530 UNITA®
del 171022014 SPP
LOCALITA’ .
PANIGAGLIA (SP) Relazione
N/ \ |
Rev.
Stato dei contenitori di stoccaggio rifiuti Fg. 1di14 0
RELAZIONE SULLO STATO DEI CONTENITORI DI
STOCCAGGIO RIFIUTI
] Relazione tecnica
. . /4
0 Emissione “T)}SPPL“/L\ SPP OPERGNL 22.04.22
Rev. Descrizione Elaborato Verificato Approvato Data
Confidential COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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UNITA'
SPP

Rev.

A.LA Det. N. 133,
Prot. N. 8530 dal
17/0212014
Relazione
"“'
Fg. 2di14
INDICE
1. SCOPO
2. ANALISI DEI CONTENITORI
3. CONCLUSIONI
- Allegato 1 Scheda tecnica “Controlio stato dei contenitori stoccaggio
temporaneo rifiuti®
- Allegato 2 Check list “Controllo stato dei contenitori stoccaggio
temporaneo rifiuti”
- Allegato 3 Documentazione fotografica.

Documento di propriet2d GNL Italia. La Sociela tutelera i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge,
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A.l.A.Det. N. 133,
Prot. N. 8530 del
17/02/2014

Relazione

Fg. 3di14

——

UNITA’

SPP

Rev.

SCOPO

La presente relazione ha lo scopo di valutare lo stato di conservazione dei
contenitori di stoccaggio rifiuti, presenti nello Stabilimento GNL di Panigaglia,
riferito per I'anno solare 2021, in conformita alle prescrizioni dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.l.A.) Det. N. 133 Prot. N. 8530 del 17/02/14.

ANALISI DEI CONTENITORI

| rifiuti  prodotti in Stabilimento derivano dalle diverse attivita di
manutenzione/maodifiche di apparecchiature che sono svolte in impianto e dalle
attivita degli uffici.

All'interno dello Stabilimento sono presenti apposite aree adibite al deposito
temporaneo dei rifiuti, stoccati in appositi contenitori di tipologia e di dimensioni
adeguate. Il deposito temporaneo ¢é effettuato nel rispetto dei requisiti di cui
allart.183 comma 1 punto m) del D.Lgs 152/2006.

Di seguito si riporta la tabella dei rifiuti prodotti e mandati a recupero/smaltimento
nellanno 2021:

Documento di pr

B KR AL TR B CHIEIRORT EBIBITRE R o porate ot egge

Confidential

e | Codice . Pericoloso

Rifiuti CER Stato fisico Non peric.
Imballaggi in materiali misti 1501 06
Ferro e acciaio 17 04 05
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui 08 03 18
alla voce 080317 Solido non Non
Apparecchiature fuori uso diverse di quelle di cui alla 1602 14 pulverulento pericoloso
voce 160209 a 160213 |
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce '
170503 4 | 17 0504 |
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non |
specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi 1502 02"
contaminati da sostanze pericolose. .
Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 2001 21* Solido lnon Pericoloso |
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 1501 10* pulverulento |
o contaminati da tali sostanze
Batterie al piombo 16 06 01* ,
Fanghi delle fosse settiche 200304 Liquid Non f
Rifiuti della pulizia della fognatura 2003 06 quido pericoloso
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 13 02 05
lubrificazione, non clorurati Liquido Pericoloso
Soluzioni acquose di lavaggio 1203 01"
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Annualmente GNL effettua il controllo visivo dei contenitori, utilizzando
adeguata  procedura interna  GNL-SPP-ITL-003  “Controlli
equipaggiamenti di sicurezza e verifiche tecnico-ambientali”.

In particolare, il controllo dello stato dei contenitori & stato effettuato in
data 27.12.21 secondo le modalita definite nell’apposito All. 3 “Controlli
e verifiche tecniche Ambiente”.

Dai controlli effettuati sono emerse le corrette ubicazioni dei contenitori
di stoccaggio rifiuti, un buono stato di conservazione degli stessi ed in
particolare i contenitori risultano essere di tipologia e dimensioni
adeguate, muniti di apposito cartello che identifica il tipo di rifiuto cui
sono destinati ed il relativo codice CER.

Il risultato dei controilli & stato riportato nell'apposito verbale “Controlio
stato dei contenitori stoccaggio temporaneo rifitui”.

Si allega inoltre la documentazione fotografica dei contenitori di
stoccaggio rifiuti (allegato 3).

3. CONCLUSIONI

In riferimento all'anno solare 2021 si evidenzia la regolare gestione
delle seguenti prescrizioni previste dall’A.l.A.:

- il corretto invio a recupero/smaltimento dei rifiuti tramite 'impiego di
apposite ditte autorizzate ai sensi di legge;

-il mantenimento dell'integrita dei cordoli, delle vasche di
contenimento e dellimpermeabilizzazione della pavimentazione delle
aree di stoccaggio senza la necessita di interventi di ripristino;

- il mantenimento di prodotti specifici ad alto assorbimento in quantita
adeguate;

- il corretto stoccaggio di imballaggi misti e ferro/acciaio in appositi
cassoni scarrabili muniti di coperchio.
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“Controlli e verifiche tecniche Ambientali”
Aggiornamento del 01.02.2019

Annualmente I'Incaricato verifica lo stato di conservazione dei contenitori presenti
nello Stabilimento GNL di Panigaglia compilando I'apposito modello sotto riportato:
Controllare lo stato dei contenitori destinati allo stoccaggio temporaneo rifiuti descritti
nella procedura SNAM-HSEQ-ITL-014-Gestione rifiuti.

L'incaricato verifica la corretta ubicazione del contenitore di stoccaggio rifiuto e la
presenza del cartello identificativo ubicato sul contenitore o in prossimita dello stesso.
Controlla lo stato d'integrita del contenitore stoccaggio rifiuti (Cassoni carrellabili, fusti
doppio contenimento, big bag ecc.) accertandosi dello stato di conservazione degli
stessi.

Verifica le vasche di contenimento ubicate nella parte inferiore dei contenitori
(deposito oli esausti e deposito imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
o contaminate da tali sostanze) ed in particolare verifica lo stato di conservazione,
integrita e pulizia delle vasche stesse.

Esamina che 'area circostante al deposito temporaneo sia sgombra da eventuali
impedimenti o materiali caduti accidentalmente.
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VERBALE

IAY
CONTROLLO STATO DEI CONTENITORI
STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI

Anno 2021

data esecuzione controllo 27 12.2021 mm

CONTROLLO CONTENITORI
Effettuato controllo visivo contenitori

Identificazione contenitori con anomalie

. Descrizione stato . Intervento da
Contenitore . Anomalia
contenitore effettuare
Ferro e acciaio Buono Nessuna Nessuno
Imballaggi mist Buono Nessuna Nessuno
Straca intrisi dolio Buono Nessuna Nessuno
Batterie al piombo Buono Nessuna Nessuno
Oli usati Buono Nessuna Nessuno
Tubi Fluorescenti Big-bag Nessuna Nessuno
Soluzioni acquose di lavaggio Buono Nessuna Nessuno
sost agil:r?:olose ti da Buono Nessuna Nessuno
Toner esaurnto Big-bag Nessuna Nessuno

Note. tutti i contemton sono ritenut: idonei al contenimento det rispettivi nfiuti
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1. SCOPO

La presente relazione di monitoraggio energetico ha lo scopo di valutare i consumi energetici relativi
all'anno solare 2021, in conformita alle prescrizioni dellAutorizzazione Integrata Ambientale (ALA)
Det. N. 133 Prot. N. 8530 del 17/02/14, secondo il seguente schema:

e consumi di energia elettrica dell'impianto annuali espressi in MWh;

* consumi annuali di ciascun combustible in ingresso all’'azienda;

¢ la produzione di energia termica espressa in MWh.

2. ANALISI DEI CONSUMI:
a. Energia elettrica
L'impianto di rigassificazione non produce energia elettrica.

I consumi di energia elettrica per il processo di rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto
sono legati principalmente ai seguenti macchinari aventi potenze nominali:

Descrizione MACCHINA POTENZA DI TARGA (kW)
Pompe primarie 270 x 4
Pompe secondarie 930 x 4
1400 x 2
Compressari boil-off 360
370
Compressori aria 160 x 2
| correzione 460 x 2

| 338
280 x 4

630 x 2

Sistemi ausiliari

L'energia elettrica consuntivata dal contatore- riferita all’anno solare 2021 risulta essere pari a

19.560,76 MWh, in forte diminuzione rispetto ai 36.862,8 MWh del 2020, a causa di una riduzione
dell'arrivo di navi presso I'impianto di Panigaglia.

b. Combustibili in ingresso azienda

Il gas naturale, impiegato principalmente per il funzionamento dei vaporizzatori a fiamma sommersa,
e prelevato direttamente da una linea di processo a valle della sezione di rigassificazione. | consumi
di gas naturale non sono costanti nel tempo, ma variano di anno in anno secondo le richieste da
parte degli utenti dei quantitativi di gas naturale da rigassificare.

La rilevazione dei consumi di gas naturale dei vaporizzatori a fiamma sommersa & effettuata in sala

controllo dal sistema di controllo che calcola tramite apposito software la portata di gas naturale in
automatico.
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In minor parte il gas naturale, approvvigionato tramite il servizio-é impiegato per il
funzionamento dei generatori di calore per il riscaldamento degli ambienti, produzione di acqua calda

per uso igienico sanitario.

Inoltre, il gasolio & utilizzato in modo limitato per il funzionamento del generatore di emergenza, per le

pompe diesel antincendio e mezzi di trasporto e sollevamento interni.

La rilevazione dei consumi di gasolio avviene periodicamente tramite registrazione su apposita

modulistica.

In particolare, le modalita di gestione, raccolta e controllo qualita dei dati di consumo combustibile
sono descritte nel documentoc SNAM-HSEQ-ITL-001 “Monitoraggio delle emissioni di anidride

carbonica ai fini Emission Trading”.

| consumi registrati nel corso degli anni sono stati i seguenti:

Consumo

gas naturale
vaporizzatori
Consumo

gas naturale
uso civile
Consumo
Gasolio

C. Energia termica

2020

2021

32.046.009 | 13.402.761

Sm3 | Sm?3
55.317 86.274
Sm3 Sm3

5,049 Ton. | 2,715 Ton.

L'energia termica & generata dai vaporizzatori nella sezione di rigassificazione, dove viene utilizzata
esclusivamente per riscaldare il gas naturale liquefatto per riportarlo allo stato gassoso, e dai

generatori di calore utilizzati per il riscaldamento degli edifici civili.

La produzione registrata nell'anno solare 2021 & stata di 152.993 MWh.

3. CONCLUSIONI

Anno
Energia
elettrica

Consumo gas
| naturale

| Consumo

| gasolio
Energia
Termica

2020

2021

MWh

36.862,8 19.560,76

MWh

Sm?3

32.101.326 | 13.402.761

Smd

5,049 Ton. 2,715 Ton.

MWh

363.035 152.993

MWh

Nell'anno solare 2021 si & avuto un dimezzamento dei valori dei consumi energetici rispetto al’anno
2020, in quanto le navi rigassificate si sono ridotte drasticamente e dimezzate nei numeri.
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1. SCOPO

La presente relazione relativa alla stima delle emissioni di CH4 ha lo scopo di
valutare le quantita di metano in uscita dai vent di sicurezza ed emergenza relativi
allanno solare 2021, in conformita alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) Det. N. 133 Prot. N. 8530 del 17/02/14 e alla Relazione ex art.29-
decies comma 5 del 16/11/2016 secondo il seguente schema:

e analisi del bilancio termico;

e analisi emissioni in atmosfera.

2. ANALISI DEL BILANCIO TERMICO

L'impianto di rigassificazione nell'anno 2021 ha ricevuto n°® 25 navi immettendo in
rete (rigassificando) 985.295.903 Smc di gas naturale.

Per la rigassificazione sono stati utilizzati 13.402.761 Smc di fuel gas attraverso i
vaporizzatori.

La sezione di rigassificazione & stata principalmente utilizzata in occasione
dell'arrivo delle navi.

| Anno n°® Navi Immesso in Consumi fuel Emissioni CH4
rete (Smc) gas (Smc) (ton)

| 2020 2.346.320.315 32.046.009 | 785,9
| 2021 25 985.295.903 13.402.761 1248,0

* manutenzione straordinaria serbatoio S2

[ Anno COseq da CO,da | CO;Totale
CHq4 combustione | (ton)
(ton) (ton)

85.432
| 2021 34.954 28.070 63.033
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3. CONCLUSIONI

_ | dati di emissione di CHa relativi al 2021

corrispondono ad un utillizzo non continuativo dell'impianto (riavvii e ripartenze a
causa di arrivo navi non rawvicinato). Il dato relativo alla CO, da combustione &
diminuito sostanzialmente a causa del minor numero di navi rigassificate rispetto
al'anno 2020.

Tale valore &
superiore rispetto a quello del 2020, a causa dei ripetuti avvii di impianto, legati alle
dinamiche commerciali di mercato che regolano I'arrivo delle navi e opportunamente
comunicati agli enti interessati.
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